
 

 

 

 

 

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

 

Analyse van experimenten en numerieke simulaties van 
brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader 

voor brandveiligheid in zorggebouwen  

Andrea Lucherini 
Bart Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 61 Oktober 2021 



 

2 

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
Minderbroedersstraat 8 ς B-3000 Leuven 
Tel 0032 16 37 34 32  
E-mail: swvg@kuleuven.be  
Website: http://www.steunpuntwvg.be 

Publicatie nr.  2021/13 
SWVG-Rapport  61 
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Titel rapport:  Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de 
ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen 

Promotor:  Bart Merci 
Onderzoeker:  Andrea Lucherini 

Universiteit Gent ς Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen 
 

Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid. In deze tekst komen onderzoeks-
resultaten van de auteur(s) naar voor en niet die van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de meegedeelde gegevens. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijk te 
verwijzen naar de bron. 

No material may be made public without an explicit reference to the source. 

 

Het consortium SWVG 

Deelnemende instellingen  -  Dagelijks bestuur 
KU Leuven  

· LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Prof. dr. Chantal Van Audenhove 
Prof. dr. Anja Declercq 

· Instituut voor Sociaal Recht Prof. dr. Johan Put 

· HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving Prof. dr. Tine Van Regenmortel 

· Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid  

· Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Prof. dr. Erik Schokkaert 

UGent  

· Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie Prof. dr. Paul Gemmel 

· Vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën Prof. dr. Joris Voets 

· Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg Prof. dr. An De Sutter 

Vrije Universiteit Brussel  

· Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen  Prof. dr. Dominique Verté 

Universiteit Antwerpen  

· CRESC, UAntwerpen Prof. dr. Peter Raeymaeckers 

Partnerinstellingen  

Universiteit Hasselt  

· Centrum voor Statistiek  

Thomas More Hogeschool  

· Opleiding Toegepaste Psychologie Dr. Peter De Graef 

Arteveldehogeschool  

· Dienst onderzoek en dienstverlening  

Hogeschool Gent  

· Faculteit Mens en Welzijn  

UC Leuven-Limburg  

· Groep Gezondheid en Welzijn  

Coördinatie en secretariaat 
Coördinator SWVG Dr. Kathleen De Cuyper 
Administratieve ondersteuning Manuela Schröder 

Lut Van Hoof 

mailto:swvg@kuleuven.be


 

 

3 

 

 

 

 

 

Rapport 61 Oktober 2021 

Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een 

beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen 

Onderzoeker:  Andrea Lucherini1  

Promotor:  Bart Merci1  

 

1 Universiteit Gent ς Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen 

 

Samenvatting 

aƻŘŜǊƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊŎƻƴŎŜǇǘŜƴ ƛƴ ŘŜ ȊƻǊƎ ƘŜōōŜƴ Ǿŀŀƪ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ƎǊŀŀŘ Ǿŀƴ ΨƻǇŜƴƘŜƛŘΩΦ 5ƛǘ ƘŜŜŦǘ 

ingrijpende gevolgen op gebied van brandveiligheid, zowel op gebied van de mogelijke ontwikkeling van 

brand, als op het vlak van evacuatie. In deze optiek wordt binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezond-

heid en Gezin onderzocht hoe actieve brandbeveiliging (rookextractie en/of automatisch blussysteem) 

rookverspreiding kan beperken, met het oog op het verzekeren van de veiligheid van kwetsbare 

personen. Dit laat de ontwikkeling van een beoordelingskader toe voor de toepassing van alternatieve 

brandveiligheidsmaatregelen, op basis van betrouwbare input. 

Concreet wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen: 

O1. Wat is het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen?  

O2. Wat is een set van representatieve settings als basis voor de structuur van een beoordelingskader? 

O3. Wat kan geleerd worden van de resultaten van brandproeven op ware grootte? 

O4. Welke aanvullende computersimulaties moeten worden uitgevoerd om het beoordelingskader te 

vervolledigen?  

O5. Wat kan geleerd worden van de resultaten van de bijkomende computersimulaties? 

O6. Met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen kan een vooropgesteld veiligheidsniveau 

gerealiseerd worden voor de set van representatieve cases?  

De studie steunt voornamelijk op grondige analyses van een groot aantal uitgevoerde numerieke 

simulaties (CFD: Computational Fluid Dynamics), rond het gecombineerd gebruik van actieve 

brandbeveiliging in de context van zorggebouwen, voor zorgvuldig gekozen representatieve 

ōǊŀƴŘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ Ŏƻƴfiguraties. De studie maakt ook gebruik van eerder uitgevoerde VIPA-studies. 

Het resultaat van de studie is een technisch-wetenschappelijke onderbouwing die uitmondt in een 

voorstel tot beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen, in het bijzonder wanneer er 

actieve brandbeveiliging aanwezig is om rookverspreiding te beperken. Deze onderbouwing is 
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gebaseerd op de interpretatie en analyse van CFD-berekeningen, die gevalideerd zijn met behulp van 

gegevens van brandproeven.  

Voor diverse settings is nagegaan met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen en 

evacuatiestrategieën een gewenst veiligheidsniveau kan bereikt worden, rekening houdend met de 

specifieke zorgcontext (i.h.b. zelfredzaamheid en kwetsbaarheid van de bewoners en beschikbaarheid 

van verzorgend personeel). 

Dit leidt tot aanbevelingen die door de technische commissie brandveiligheid (TCB) van het departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van alternatieve 

voorstellen in afwijkingsdossiers. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn: 

O1. Wat is het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen?  

De criteria van het veiligheidsniveau werden in functie van de twee evacuatiestrategieën bepaald: 

¶ Onmiddellijke horizontale evacuatie uit de kamer (via de evacuatiewegen): Al dan niet met 

behulp van het aanwezige personeel worden de bewoners uit hun kamer geëvacueerd naar 

een veilige locatie. 

¶ Ψ5ŜŦŜƴŘ ƛƴ ǇƭŀŎŜΩ όŘŜ ōŜǿƻƴŜǊ ōƭƛƧŦǘ ƛƴ ŘŜ ƪŀƳŜǊύΥ 5Ŝ ōŜǿƻƴŜǊs blijven in hun kamer (die 

afgesloten is) en wachten op het personeel en/of de brandweer die de evacuatie op een 

later tijdstip uitvoeren. Er wordt dus verondersteld dat de bewoners in hun kamer blijven 

ǘƻǘŘŀǘ ŜŜƴ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ΨǊƻƻƪǾǊƛƧŜΩ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿeg mogelijk is. 

Het vermijden van elke blootstelling aan rook wordt als een te streng criterium ervaren. Blootstelling 

ŀŀƴ Ǌƻƻƪ ŘƛŜƴǘ ǿŜƭ Ȋƻ ǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǾŜǊƳŜŘŜƴ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴΣ ƳΦŀΦǿΦΣ ŜŜƴ ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ŀŀƴ Ǌƻƻƪ 

kan worden toegestaan, te definiëren als volgt: 

¶ De beperkte blootstelling is enkel van toepassing op zichtbare rook. 

¶ Fysiek contact van het hoofd met de rook is niet toegestaan. Een rookvrije hoogte van 

minimaal 2.1 m wordt daarom vastgelegd. 

9Ŝƴ ΨǊƻƻƪǾǊƛƧŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿŜƎΩ ǿƻǊŘǘ ƎŜŘŜŦƛƴƛŜŜǊŘ als een evacuatieweg met maximaal dergelijke 

ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜΦ 

O2. Wat is een set van representatieve settings als basis voor de structuur van een beoordelingskader? 

ScenarioΩs werden gedefinieerd om kwalitatief de invloed van verschillende factoren te bestuderen 

d.m.v. CFD-berekeningen voor een configuratie, bestaande uit een gemeenschappelijke ruimte van 

ongeveer 130 m2, 3 kamers die hier rechtstreeks op uitgeven met enkele deuren, een evacuatiegang en 

3 kamers die hier rechtstreeks op uitgeven met enkele deuren. Elke kamer heeft dezelfde oppervlakte 

(6 m x 4 m) en de plafondhoogte is 2.5 m. Aan het einde van de gang, en aan 1 zijde van de 

gemeenschappelijke ruimte, is er een dubbele deur. Deze generieke configuratie werd als representatief 

beschouwd voor het doel van de studie.  
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De CFD-berekeningen verschaffen inzicht in de impact van de volgende aspecten: 

- Het openen van deuren, 

- Openingen/lek in kamerwanden, 

- Lek rond deuren, 

- Plafondhoogte, 

- Grondoppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte, 

- Brandscenario, 

- RWA-systeem (met een constant volumedebiet van 10 luchtverversingen per uur). 

Bovendien werden verschillende configuraties van ventilatiesystemen bestudeerd. Voor deze 

configuraties werd het effect bestudeerd van de afmetingen van de kanalen. Er werd ook bestudeerd 

wat het effect is op rookverspreiding wanneer de ventilatoren worden afgeschakeld. 
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a) 

 
 
b) 

 
 
c) 

 
 

O3: Wat kan geleerd worden van de resultaten van brandproeven op ware grootte? 

De analyses van de brandproeven zoals voorgesteld in (1) werden verrijkt met behulp van CFD 

(Computational Fluid Dynamics). De meetresultaten van de brandproeven werden gebruikt ter validatie 

van de CFD-berekeningen, terwijl de resultaten van de CFD-berekeningen bijkomende informatie 

opleverden om de meetgegevens van de brandproeven te interpreteren. Er werd geconcludeerd dat, 

mits aangepaste instellingen, een goede overeenkomst wordt bereikt van de resultaten van de CFD-

berekeningen met de meetresultaten van (1). Deze goede overeenkomst laat toe om met vertrouwen 

de resultaten van de bijkomende CFD-simulaties (zie O4) als kwalitatief betrouwbaar te analyseren (O5), 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van een beoordelingskader (O6). 
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O4: Welke aanvullende computersimulaties moeten worden uitgevoerd om het beoordelingskader te 

vervolledigen? 

Uitgebreide besprekingen met de stuurgroep ƘŜōōŜƴ ƎŜƭŜƛŘ ǘƻǘ ŜŜƴ ƳŀǘǊƛȄ Ǿŀƴ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊ 

onderstaande configuratie. 

 

Onderzochte 
parameter 

Positie brand- 
haard 

Deuren Opening in 
de kamers 

Lekopeningen 
van de 
deuren 

Plafond-
hoogte 

Oppervlakte  
van de GR 

Brand- 
scenario 

Rook- 
Extractie- 
debiet 

Ventilatiesysteem Paragraaf in 
Hoofdstuk 6 Configuratie Tijdstip 

sluiten 
kleppen 

Openen van 
deuren 

Kamer 3 Dicht 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

4.1 Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

Kamer 3 Open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

Opening in de 
kamers 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

4.2 Kamer 3 30 s open 0.06 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

Kamer 3 30 s open 0.25 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

Lekopeningen 
van de deuren 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 
4.3 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Bovenaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

Plafondhoogte 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

4.4 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - - - 

Oppervlakte van 
de GR 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 
4.5 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 250m2 Zetel - - - 

Brandscenario 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

4.6 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Fast h t2 - - - 

Rookextractie 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel - - - 

4.7 
Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.5m 130m2 Zetel 1.0m3/s - - 

Ventilatie-
systeem 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 1 - 

4.8 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 2 - 

Kamer 6 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 3 - 

GR Dicht 0.25 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 1 - 

Kamer 3 30 s open 0.25 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 1 - 

Kamer 3 30 s open 0.01 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 1 120 s 

GR Dicht 0.02 m2 Onderaan 2.7m 130m2 Zetel - 1 120 s 

 

O5: Wat kan geleerd worden van de resultaten van de bijkomende computersimulaties? 

Kwalitatieve analyse van de aanvullende CFD-berekeningen laat toe om het volgende te concluderen: 

- Het is belangrijk dat de deuren van de kamers gesloten blijven. Wanneer er twee gesloten 

deuren zijn tussen de ruimte van de brandhaard en de beschouwde ruimte, mag de 

beschouwde ruimte redelijkerwijs als veilig worden beschouwd zo lang het vermogen van de 

brandhaard en de drukverschillen de hier in de CFD-berekeningen opgelegde en bekomen 

waarden niet overschrijden. 

- Het vermijden van overdruk in de ruimte met de brandhaard, is een mogelijke manier om 

rookverspreiding naar de andere ruimten te voorkomen, mits dit gecombineerd wordt met een 

rookwerende scheiding. Het vermijden van overdruk kan bewerkstelligd worden door middel 

van een voldoende grote ventilatie-opening (minstens 0.25 m2 voor een gemeenschappelijke 

ruimte, minstens 0.06 m2 voor een kamer) wanneer overdruk (door bv. wind) aldaar wordt 

vermeden. Hoewel dit niet werd gesimuleerd, kan, onder meer op basis van de bevindingen in 

(2) en (3), redelijkerwijs worden aangenomen dat ook een functionerend automatisch 

blussysteem in de ruimte met de brandhaard tot een voldoende beperking van de drukopbouw 

zal leiden in de ruimte met de brandhaard (en in bepaalde omstandigheden zelfs tot een 
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onderdruk) door beperking van de HRR, zodat ook dit een mogelijke manier is om rookversprei-

ding naar de gemeenschappelijke ruimte en andere kamers te vermijden, mits dit gecombi-

neerd wordt met een rookwerende scheiding. Een beperking van de drukopbouw of het creëren 

van een onderdruk in de ruimte met de brandhaard kan ook worden bewerkstelligd d.m.v. 

rookextractie in de ruimte met de brandhaard. 

- De precieze hoogte van het plafond heeft, zo lang er geen hoogteverschillen zijn en zo lang de 

hoogte beperkt blijft tot een hoogte die kan worden verwacht in een eenlagige bouweenheid, 

geen noemenswaardige invloed op de rookverspreiding. 

- De oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte heeft geen significante invloed op de 

rookverspreiding in geval van brand in een kamer. [Impliciet kan meer algemeen de oppervlakte 

van de gemeenschappelijke ruimte wel een invloed hebben op vlak van brandveiligheid, omdat 

een grotere oppervlakte meer, en andere, activiteiten toelaat. Dit kan aanleiding geven tot een 

groter brandvermogen in geval van brand in de gemeenschappelijke ruimte. Dit aspect is 

evenwel niet opgenomen in deze studie.] 

- Wanneer de brand ondergeventileerd is (hetgeen waarschijnlijk is bij gesloten deur en beperkte 

ventilatie-opening in geval van brand in een kamer), hangt de rookverspreiding niet sterk af van 

de precieze brandbelasting en het precieze brandverloop in de kamer. [Opmerking: voor een 

brand in de gemeenschappelijke ruimte zal het aanzienlijk langer duren tot de brand onder-

geventileerd raakt. Hoe groter het volume van de gemeenschappelijke ruimte en hoe groter de 

ventilatie-openingen, hoe langer dit zal duren. Mogelijks blijft de brand zelfs brandstofge-

controleerd. Zo lang de brand brandstofgecontroleerd blijft, zullen de HRR, drukopbouw en 

rookverspreiding afhangen van de aanwezige brandbelasting en eventueel aanwezige actieve 

brandbeveiligingsmaatregelen.] 

- Rookextractie met een extractiedebiet van de grootteorde van 10 luchtverversingen per uur uit 

de gemeenschappelijke ruimte, heeft een gunstig effect op de rookverspreiding in geval van 

brand in een kamer die met een gesloten deur op de gemeenschappelijke ruimte aansluit, maar 

kan niet verhinderen dat rook zich verspreidt naar de gemeenschappelijke ruimte en een 

eventuele gang die niet door een gesloten deur wordt afgescheiden van de gemeenschappelijke 

ruimte. 

- Het afschermende effect van gesloten deuren (die rookverspreiding kunnen tegengaan) kan 

teniet worden gedaan door ventilatiekanalen, wanneer kamers hierdoor in verbinding staan 

met de ruimte met de brandhaard. Dergelijke rookverspreiding kan worden vermeden door de 

rookverspreiding doorheen de kanalen te blokkeren met brandkleppen, of door maatregelen te 

nemen die een overdruk verhinderen in de ruimte met de brandhaard.  

- Er valt geen rookverspreiding te vrezen naar de kamers via de ventilatiekanalen wanneer die 

een onafhankelijke toevoer en afvoer hebben voor ventilatie (i.e., enkel verticale kanalen, al 

dan niet gecombineerd met toevoer via ramen) en mits de brandkleppen op de 

compartimentsgrenzen worden gesloten bij detectie van brand. 

- Het gevaar voor rookverspreiding vanuit de ruimte met de brandhaard naar andere ruimten 

doorheen een extractiekanaal, is veel kleiner dan door een toevoerkanaal (mits de druk in de 

kamer met de brandhaard niet te hoog oploopt). 

- Het sluiten van enkel de brandkleppen op de compartimentsgrenzen, heeft geen significante 

impact op de rookverspreiding in het compartiment zelf. Het afschermende effect van gesloten 

deuren (die rookverspreiding kunnen tegengaan) kan teniet worden gedaan door ventilatie-

kanalen, wanneer kamers hierdoor in verbinding staan met de ruimte met de brandhaard. 

Dergelijke rookverspreiding kan worden vermeden door de rookverspreiding doorheen de 

kanalen te blokkeren met brandkleppen, of door maatregelen te nemen die een overdruk 

verhinderen in de ruimte met de brandhaard.  
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O6. Met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen kan een vooropgesteld veiligheids-

niveau gerealiseerd worden voor de set van representatieve cases 

hǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŀŀƴƴŀƳŜǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όȊƛŜ Ƙieronder), zijn de volgende overzichtstabellen tot stand 

gekomen voor combinaties van brandveiligheidsmaatregelen, teneinde het vooropgestelde 

veiligheidsniveau te bekomen: 

DEFEND IN PLACE 

OPTIE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGEL EISEN VOOR DEUREN 

AB RO OPEN K-GR K-EW GR-EW 

AB GR   BRD BD  

TOT   RD   

ABςRO GR GR  BD BD  

TOT TOT     

RO  GR  BD BD BD 

 TOT  BD BD BD 

OPEN   GR BRD BD BD 

 
ONMIDDELLIJKE EVACUATIE (NIET-ZELFREDZAME PERSONEN) 

OPTIE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGEL EISEN VOOR DEUREN 

AB RO OPEN RS UIT+ K-GR K-EW GR-

EW 

AB GR    K-GR BRD BRD RD 

TOT    K-GR RD RD RD 

ABςRO GR GR   K-GR BRD BRD  

TOT TOT   K-GR    

RO  GR   K-GR BRD BRD BRD 

 TOT   K-GR BD BD BD 

OPEN   GR  K-GR BRD BRD BRD 

BS    GR  BRD BRD BRD 

 
Opmerkingen:  

- Voor optie BS hangt een goed ontwerp sterk af van de configuratie (geometrie van het gebouw; 
positie van brandscherm(en) en het extractiesysteem (extractiedebiet, alsook posities van 
afzuigpunten en toevoerpunten). Voor de configuratie uit studie (1) (zie ook Figuur 6 van het 
rapport) wordt dit als valide beschouwd. Voor andere configuraties moet de goede werking 
worden aangetoond (bv. door CFD-simulaties of warme rookproeven). 
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- Combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Bv. kan RO-TOT worden gecombineerd met BS, en 
in dat geval ǾŜǊǾŀƭǘ ŘŜ Ŝƛǎ Ψ¦L¢ҌΩ ƛƴ Y-GR (o.w.v. de aanwezigheid van BS), alsook de eis van 
rookwerendheid van de deuren (o.w.v. de aanwezigheid van RO-TOT). 

- .ƛƧ Ψht9bΩ ƳƻŜǘ ŜǊ ǿƻǊŘŜƴ ƻǾŜǊ ƎŜǿŀŀƪǘ Řŀǘ ŘŜ ƻǇŜƴƛƴƎ ƴƛŜǘ ƛƴ ƻǾŜǊŘǊǳƪ ƪŀƴ ǎǘŀŀƴ όōǾΦ ǘen 
gevolge van wind). Dit is niet altijd eenvoudig. Een technische oplossing is bijvoorbeeld 
minstens twee openingen te voorzien (met elk een oppervlakte van minstens 0.25 m²) in twee 
tegenoverstaande wanden en op het moment van de brand te controleren bij welke opening er 
geen overdruk is.  

 
Legende: 
AB Automatisch blussysteem (residentiële sprinklernorm of gelijkwaardig) 

RO Rookbeheersingssysteem om een onderdruk te creëren 

OPEN Een opening (met een oppervlakte van minstens 0.25 m²) aanbrengen in de 

gemeenschappelijke ruimte 

UIT+ Bijkomende uitgang (de kamer wordt voorzien van een bijkomende volwaardige uitgang 

die niet uitgeeft op de gemeenschappelijke ruimte) 

BS Brandscherm (creëren van een rookvrije evacuatieweg in combinatie met een 

rookbeheersingssysteem) 

BRD Brand- en rookwerende deur 

BD Brandwerende deur 

RD Rookwerende deur 

TOT Totaal van gemeenschappelijke ruimte en de kamers 

GR Gemeenschappelijke ruimte 

EW Evacuatieweg 

K-GR Kamer uitgevend op de gemeenschappelijke ruimte 

K-EW Kamer uitgevend op de evacuatieweg 

GR-EW Deur tussen de gemeenschappelijke ruimte en de evacuatieweg 

 
De volgende eisen worden geformuleerd voor kleppen in eventueel aanwezige ventilatiekanalen: 

¶ Indien de eis voor de deur enkel een brandwerende eis is (BD), dan mag een klep van het 

type A (klep die sluit op basis van temperatuur) toegepast worden, behalve wanneer de klep 

zich op een compartimentsgrens bevindt. 

¶ Indien de eis voor de deur van het betreffende compartiment minstens een rookwerende 

eis is (RD of BRD), dan dient een klep van het type B (klep die sluit op basis van 

branddetectie) toegepast te worden. 

5Ŝ ŀŀƴƴŀƳŜǎ ǾƻƻǊ ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΣ ƻǇ ōŀǎƛǎ ǿŀŀǊǾŀƴ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ǘŀōŜƭƭŜƴ ȊƛƧƴ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŘΣ ȊƛƧƴ ŀƭǎ ǾƻƭƎǘΥ 

¶ De ruimte ƳŜǘ ŘŜ ōǊŀƴŘƘŀŀǊŘ όΨōǊŀƴŘǊǳƛƳǘŜΩύ bestrijkt 1 bouwlaag. Duplexen of 

atriumconfiguraties worden dus niet beschouwd. 

¶ De brand ontstaat in de gemeenschappelijke ruimte of in een kamer. 

¶ Elke deur wordt verondersteld bij brand zelfsluitend te zijn. Dit kunnen deuren zijn die 

sluiten d.m.v. een automatisch ontgrendelingsmechanisme, of deuren uitgerust met deur-

sluiters met vrijloop. Het eerste type wordt eerder toegepast bij deuren tussen verschillende 

ruimtes die in de meeste gevallen open zijn, terwijl het andere type vooral gebruikt wordt 

bij de deuren van de kamers. Tijdens de volledige brandduur wordt verondersteld dat deze 

deur gesloten is, met uitzondering van kortstondig openen van de deur (bv. om een kamer 
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of een compartiment te verlaten, zie volgend puntje). Eventuele rookverspreiding hierdoor 

wordt verwaarloosd bij de bespreking van de combinaties van brandveiligheidsmaatregelen. 

¶ Enkel tijdens de evacuatie worden de deuren ter plaatse van de compartimentsgrens 

verondersteld kortstondig open te zijn. 

¶ Het vermogen van de brand neemt niet uitzonderlijk snel toe. Er wordt verondersteld dat 

de brandlast dusdanig is dat de brand zich ontwikkelt als een at²-curve ƳŜǘ ΨƳŜŘƛǳƳΩ ƎǊƻŜƛΦ 

Dit komt overeen met een gelijkmatige horizontale branduitbreiding, waarbij na 5 minuten 

een vermogen van 1 MW wordt bereikt. Er wordt bovendien verondersteld dat de 

brandhaard in geen geval groter wordt dan 1.5 MW. Hiertoe moeten de nodige maatregelen 

worden genomen. Dit kan op verschillende manieren [enkele voorbeelden zijn: de beperking 

van de brandlast; de aanwezigheid van een goed ontworpen automatisch blussysteem; het 

creëren van een situatie van ondergeventileerde brand (bv. brand in een kamer met 

gesloten deuren en ramen); het gebruik van meubilair met dusdanig verbeterd brandgedrag 

dat het brandvermogen voldoende traag toeneemt].  

¶ Enkel de rookverspreiding tussen de verschillende ruimtes via de deuren en de ventilatie-

kanalen wordt beschouwd. Er wordt verondersteld dat elke andere rookverspreiding (bv. via 

doorvoeringen zoals stopcontacten) verwaarloosbaar is, in de veronderstelling dat deze 

voldoende kwaliteitsvol uitgevoerd zijn. 

¶ In geval van ΨDefend in PlaceΩ (DIP) dient de evacuatieweg rookvrij gemaakt te kunnen 

worden tijdens de interventie van de brandweer. 

¶ Het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld bij sturing door branddetectie (los van de 

eventuele toepassing in het kader van rookbeheersing). Dit gebeurt ten laatste 60 seconden 

na detectie. 

¶ Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijke invloed van wind. 

¶ Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijke invloed van een schoorsteeneffect (dat 

aanwezig zal zijn in geval van meerdere bouwlagen, bv. in een trappenhuis). 

¶ Het personeel is opgeleid om te kunnen assisteren in het geval van evacuatie en is voor-

bereid op eventuele brandsituaties. 

¶ De zorgvoorziening is voorzien van een algemeen automatisch detectiesysteem.  

¶ Brandwerende kleppen type B (klep die sluit op basis van branddetectie) worden toegepast 

in de ventilatiesystemen op de compartimentsgrenzen, terwijl brandwerende kleppen type 

A (klep die sluit op basis van temperatuur) mogen worden toegepast in de ventilatiesyste-

men op scheidingen tussen ruimten binnen de compartimentsgrenzen. 

Belangrijke opmerking: de opties zoals beschreven in de overzichtstabellen zijn gebaseerd op deze 

aannames. Het is mogelijk dat deze aannames niet helemaal zullen kloppen in de realiteit, bv. een deur 

zou gedurende langere tijd open kunnen zijn. De kans dat aan bepaalde aannames niet voldaan is in de 

realiteit neemt over het algemeen toe naarmate een ruimte groter wordt (bv. het risico neemt toe op 

een grotere brandhaard) en naarmate het aantal kamers toeneemt (bv. als er meer deuren zijn, kan er 

meer fout lopen met het gesloten zijn van deze deuren). Bepaalde opties voor combinaties van 

brandbeveiligingsmaatregelen kunnen hier gevoeliger aan zijn. 
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Hoofdstuk 1   

Invoering  

1 Situering en probleemstelling 

De huidige visie op zorg heeft geleid tot nieuwe infrastructuurconcepten, met toenemende aandacht 

naar het benaderen van genormaliseerd wonen. Dit gaat gepaard met een evolutie naar een open 

planindeling waarin een leefgroep een kern met eigen woonfunctie wordt. Algemeen gesproken leidt 

Řƛǘ ǘƻǘ ƳŜŜǊ ΨƻǇŜƴƘŜƛŘΩ ƛƴ ŘŜ ōƻǳǿŎƻƴŎŜǇǘŜƴ όȊƛŜ ŦƛƎǳǳǊύΦ 5ƛǘ ƘŜŜŦǘ ƛƴƎǊƛƧǇŜƴŘŜ ƎŜǾƻƭƎŜƴ ƻǇ ƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ 

brandveiligheid, zowel op gebied van de mogelijke ontwikkeling van brand, als op het vlak van evacuatie. 

In deze optiek neemt het belang toe van actieve brandbeveiliging (rookextractie en/of automatisch 

blussysteem) om rookverspreiding te beperken.  

 

 

 

Figuur 1 Illustratie van de evolutie in infrastructuurconcepten richting meer ΨƻǇŜƴƘŜƛŘΩΦ 

Het bestaande normenkader voor brandveiligheid in zorggebouwen is vooralsnog onvoldoende afge-

stemd op deze evolutie. Het planmodel van de klassieke verpleegeenheid met strikte functionele 

scheiding van de evacuatiewegen vormt immers nog altijd de basis van dit kader. 

Brandveiligheid in zorggebouwen blijft in het algemeen een delicaat gegeven. Het beleid bepaalt de 

mate waarin de veiligheid van kwetsbare personen wordt verzekerd. Vanuit de bevoegdheid voor de 

specifieke regelgeving brandveiligheid in zorggebouwen werd vanaf 2011 met de invoering van het BVR 

brandveiligheid ouderenvoorzieningen (2) de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een aangepast 

Vlaams normenkader voor brandveiligheid.  

Inmiddels werd geïnvesteerd in verdere kennisontwikkeling rond beschikbare alternatieve brandveilig-

heidsmaatregelen (1) (3). Vooral maatregelen die kunnen ingezet worden bij rookbeheersing kregen 

hierbij aandacht. Via het toepassen van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen zou immers de 

evolutie naar een meer vrije planinvulling ook in de brandveiligheidsnormen kunnen meegenomen 

worden. De kennis over de beschikbare alternatieven is evenwel nog niet geïntegreerd in de specifieke 

regelgeving brandveiligheid voor zorggebouwen. Om toe te laten dat de planindeling volgens de actuele 

inzichten rond functionele organisatie kan uitgewerkt worden is daarom het ontwikkelen van een 

beoordelingskader voor de toepassing van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 
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De ontwikkeling van een dergelijk beoordelingskader vergt betrouwbare input. Momenteel is een VIPA-

studie aan de gang, met grootschalige brandproeven en een eerste reeks van numerieke simulaties 

(CFD: Computational Fluid Dynamics), rond het gecombineerd gebruik van actieve brandbeveiliging in 

de context van zorggebouwen (1). Onderhavige studie zal hierop verder bouwen met aanvullende 

analyses op basis van CFD. Bovendien zullen bijkomende CFD-simulaties worden uitgevoerd, voor 

ōǊŀƴŘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ ŘƛŜ ƴƛŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ōŜǎǘǳŘŜŜǊŘ ƛƴ (1). Deze input zal dienen voor de 

uitwerking van een voorstel van dergelijk beoordelingskader. 

De huidige studie zal ook verder bouwen op een eerder uitgevoerde studie, waarbij inzetbare 

alternatieve brandveiligheidsmaatregelen werden verkend. Dit onderzoek werd eind 2016 afgerond met 

de VIPA-ǎǘǳŘƛŜΥ ΨBrandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van 

alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconceptenέ (3). Het richtte zich op het scenario 

met brandontwikkeling in de gemeenschappelijke leefruimte van een leefgroep. In de conclusies en 

aanbevelingen van (3) wordt aangegeven dat verder onderzoek naar de inzet van alternatieve 

maatregelen in een ruimer kader van functioneel aanverwante voorzieningen met verschillende 

ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǿŜƴǎŜƭƛƧƪ ƛǎΦ 

Een andere bron van informatie betreft het grootschalig onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid 

(IFV Nederland) naar de invloed van rookverspreiding in residentiële gebouwen in geval van een brand 

in een kamer (4). De relevante conclusies worden verwerkt in de onderhavige studie. 

2 Globale onderzoeksdoelstelling 

De hoofddoelstelling van het onderzoek is om technisch-wetenschappelijke onderbouwing te creëren 

en aldus een gefundeerd voorstel tot beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen uit te 

werken dat moet toelaten om voor een bepaalde voorziening het gewenste veiligheidsniveau te bepalen 

en om de realisatie van dit veiligheidsniveau te evalueren, in het bijzonder wanneer er actieve 

brandbeveiliging aanwezig is om rookverspreiding te beperken. Deze onderbouwing zal gebaseerd zijn 

op de interpretatie en analyse van gegevens van brandproeven op ware grootte (ter validatie van de 

CFD-berekeningen), alsook op de interpretatie en analyse van gegevens van resultaten van extra CFD-

berekeningen voor bijkomendŜ ōǊŀƴŘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ.  

Voor diverse settings zal worden nagegaan met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen en 

evacuatiestrategieën een gewenst veiligheidsniveau kan bereikt worden. Het gewenst veiligheidsniveau 

wordt mede bepaald in functie van het doelpubliek rekening houdend met de specifieke zorgcontext 

waaronder zelfredzaamheid en kwetsbaarheid van de bewoners, slapend of wakend, beschikbaarheid 

van verzorgend personeel. 

Een andere doelstelling van het onderzoek is om te komen tot duidelijke aanbevelingen die door de 

technische commissie brandveiligheid (TCB) van het departement WVG onmiddellijk kunnen worden 

gebruikt bij de evaluatie van alternatieve voorstellen in afwijkingsdossiers.  

Op langere termijn is het, zoals vermeld, de bedoeling om dit verder op punt gestelde beoordelingskader 

op te nemen in nieuwe regelgeving voor brandveiligheid in zorggebouwen, maar dit vormt geen 

onderzoeksdoelstelling op zich van de huidige studie. 
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3 Onderzoeksvragen 

De globale onderzoeksdoelstelling is, zoals vermeld, om technisch-wetenschappelijke onderbouwing te 

creëren bij de inschatting van het niveau van brandveiligheid in zorggebouwen wanneer er bepaalde 

actieve brandbeveiliging aanwezig is om rookverspreiding te beperken. 

Dit kan geconcretiseerd worden in een aantal onderzoeksvragen: 

O1. Wat is het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen?  

Hierbij zal worden nagegaan hoe verschillen in bezetting (residentiële setting tegenover dagopvang-

voorziening), bezettingsgraad, zelfredzaamheid, fysieke of mentale kwetsbaarheid en functionele omka-

dering, meegenomen kunnen worden in een aangepaste formulering van het gewenste brandveilig-

heidsniveau. De focus zal hierbij liggen op de mogelijkheden en beperkingen van verschillende manieren 

van evacuatie, met bijhorende inzet van het personeel.  

O2. Wat is een set van representatieve settings als basis voor de structuur van een beoordelingskader? 

IƛŜǊōƛƧ Ȋŀƭ ŀŀƴŘŀŎƘǘ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǎŎƘƻƴƪŜƴ ŀŀƴ ǿŜƭƪŜ ōǊŀƴŘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƛƴ ōŜǎŎƘƻǳǿƛƴƎ ŘƛŜƴŜƴ ǘŜ ǿƻrden 

genomen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan: de locatie van de brandhaard (in een individuele 

kamer dan wel in een gemeenschappelijke ruimte); het al dan niet open zijn van deuren; het al dan niet 

aanwezig zijn van een rookextractiesysteem; de plafondhoogte; de afmetingen van een gemeenschap-

pelijke ruimte; het gebruik van rookwerende deuren. Ook de impact van gangbare of te verwachten 

ventilatiesystemen zal mede in kaart worden gebracht. 

O3. Wat kan geleerd worden van de resultaten van brandproeven op ware grootte? 

De relevante resultaten van het recente brandproefprogramma (1) worden geanalyseerd en gebruikt 

ter validatie van de CFD-berekeningen. De bevindingen dienen ook als leidraad voor de bepaling van de 

ōƛƧƪƻƳŜƴŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όȊƛŜ hпύΦ 

O4. Welke aanvullende computersimulaties moeten worden uitgevoerd om het beoordelingskader te 

vervolledigen?  

Het aantal beschikbare brandproeven op ware grootte is beperkt. Bovendien zal ook het aantal 

bijkomende CFD-simulaties in (1) onvermijdelijk beperkt zijn. Startende van gevalideerde CFD-

berekeningen op basis van de uitgevoerde brandproeven (O3), zullen daarom bijkomende CFD-

berekeningen worden uitgewerkt, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit zal leiden tot een matrix van 

ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΣ ƻǇ ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴ ƛƴ ǎŀƳŜƴǎǇǊŀŀƪ ƳŜǘ ŘŜ ǎǘǳǳǊƎǊƻŜǇΦ  

O5. Wat kan geleerd worden van de resultaten van de bijkomende computersimulaties? 

De relevante resultaten van de uitgevoerde bijkomende CFD-berekeningen (zie O4) zullen worden 

geanalyseerd ter wetenschappelijk-technische onderbouwing van het verder op punt stellen van het 

beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen. De resultaten zullen worden verwerkt tot het 

formuleren van concrete aanbevelingen dienaangaande. 

O6. Met welke combinaties van brandveiligheidsmaatregelen kan een vooropgesteld veiligheidsniveau 

gerealiseerd worden voor de set van representatieve cases? 

Dit is de finale onderzoeksvraag. Mogelijke evacuatiestrategieën, op te nemen in het beoordelingskader, 

zullen worden bepaald op basis van de resultaten van alle genoemde CFD-berekeningen en brand-

proeven op ware grootte. 
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4 Onderzoeksmethodologie 

De uitwerking van het onderzoeksproject en de analyses zullen globaal gebeuren vanuit het concept 

ΨCƛǊŜ {ŀŦŜǘȅ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΩ όC{9ύΦ 

Verschillende methoden zullen worden aangewend bij de verschillende onderzoeksvragen (zie sectie 3). 

Voor O1 en O2 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande studies, zoals (1) (3) (5), en van 

uitgebreid overleg met de stuurgroep van de studie. Voor O2 wordt bovendien mede gebruik gemaakt 

van de CFD-simulaties voor O3. 

Voor O3 worden niet enkel de geschreven rapporten, maar ook ruwe data opgenomen (1). De analyse, 

met in het achterhoofd de beslissingen voor O2 en de uit te voeren simulaties in O4, zal mede gebeuren 

op basis van CFD-berekeningen van de brandproeven uit (1), omdat CFD-berekeningen informatie 

verschaffen die niet kon worden opgemeten (bv. stromingspatronen voor verschillende configuraties). 

Meetresultaten van (1) dienen tegelijkertijd ter validatie van de CFD-berekeningen. 

Met betrekking tot O4 wordt een matrix van CFD-berekeningen opgesteld, uitgaande van O2 en in nauw 

overleg met de stuurgroep. Deze matrix zal kunnen dienen als leidraad voor de aanbevelingen voor de 

Technische Commissie Brandveiligheid bij het inschatten van veiligheidsniveaus, alsook als basis voor 

het verder op punt stellen van het beoordelingskader. 

De grootste activiteit betreft O5. Dit betreft het uitvoeren en analyseren van een reeks CFD-

berekeningen. De CFD-berekeningen worden uitgevoerd met een recente versie van de Fire Dynamics 

Simulator (FDS), zoals ontwikkeld door NIST (6). Startpunt is de configuratie van de brandproeven in (1), 

maar bijzondere aandacht gaat uit naar scenarioΩǎ Ŝƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ ǿŀŀǊ ŘŜ ƛƴǎŎƘŀǘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŎǘƛŜǾŜ 

brandbeveiliging vooralsnog onvoldoende kan onderbouwd worden vanuit de bestaande onderzoeks-

resultaten. 

De finale onderzoeksvraag (O6) betreft het verwerken van de resultaten van O1 t.e.m. O5 tot een 

overzichtelijke formulering van veiligheidsniveaus en mogelijke evacuatiestrategieën, op te nemen in 

het beoordelingskader. 

5 Samenstelling en werking van de stuurgroep 

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de stuurgroep weer. Er hebben 7 vergaderingen 

plaatsgevonden, waarbij tussentijdse resultaten werden gerapporteerd en waarbij systematisch aan 

input en feedback vanuit de stuurgroep werd gevraagd. Met die input en feedback werd terdege 

rekening gehouden, in het bijzonder bij de bepaling van de bijkƻƳŜƴŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊ ŘŜ /C5-

berekeningen (O2 en O4), alsook voor de bepaling van gewenste veiligheidsniveau (O1) en de 

formulering van veiligheidsniveaus en evacuatiestrategieën in het beoordelingskader (O6).  
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Tabel 1 Samenstelling van de stuurgroep. 

Naam Organisatie 

Mevr. Ann Beusen (voorzitter) VIPA 

Dhr. Eddy Mettepenningen Agentschap Zorg en Gezondheid (TCB) 

Dhr. Peter Bockstaele Agentschap Facilitair Bedrijf 

Dhr. Michiel Mentens VLOZO 

Dhr. Jan De Saedeleer FOD Binnenlandse Zaken 

Dhr. Christian Gryspeert HVZ Zone Midwest 

Dhr. Jan Leenknecht HVZ Fluvia/Netwerk Brandweer/TCB 

Dhr. Jan Peelaerts HVZ Zone Kempen/TCB 

Dhr. Nico Luyten Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) 

Mevr. Julie Alboort Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) 

Dhr. Bart Vanbever Agoria  

Dhr. Arnold Janssens UGent 

Dhr. Bart Merci (secretaris + 

projectverantwoordelijke) 

UGent/TCB 

Dhr. Paul Vandevelde UGent/TCB 

Mevr. Romy Van Gaever WTCB 

Dhr. Pieter Poppe  WFRGENT nv 

Dhr. Walter Sablon Zorgnet Vlaanderen / TCB 

Dhr. Michel Delruelle ANPI 

Dhr. Robby de Roeck Kingspan Light & Air 

Dhr. Filip Van Meerhaeghe Keller 

Dhr. Frank Verlinden Rf-Technologies 

Dhr. Kurt De Proft Etex Building Performance  

Dhr. Karim Van Maele Etex Building Performance  

Dhr. Alan Brinson European Fire Sprinkler Network (EFSN) 

Dhr. François Asselman Belgian Fire Sprinkler Network (BFSN) 

Dhr. John Van Lierop Federatie Veilig Nederland sectie Verenigde 

Sprinklerindustrie (VSI) 

Dhr. Arjan ten Broeke Johnson Controls 
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6 Structuur van het rapport 

Elk hoofdstuk behandelt een onderzoeksvraag. Het rapport wordt afgesloten met de voornaamste 

conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2   

Bepaling van het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor 

verschillende gebruikersgroepen 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op onderzoeksvraag O1: Wat is het gewenste 

veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen? 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van (3) (4). 

Het uitgangspunt is dat het gewenste veiligheidsniveau wordt bekomen indien alle aanwezigen 

(bewoners en personeel) een dusdanig beperkte blootstelling aan de gevolgen van rookontwikkeling 

(hoge temperaturen, warmte, toxiciteit en verminderde zichtbaarheid) ervaren dat hun gezondheid in 

geval van brand niet in gevaar komt.  

5ƛǘ ǿƻǊŘǘ ƎŜȊƛŜƴ ŀƭǎ ΨŜŜƴ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ƎǊŀŀŘ Ǿŀƴ ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎΩΦ 

5ƛǘ ƪŀƴ ōŜǊŜƛƪǘ ǿƻǊŘŜƴ ŘƻƻǊ ǳƛǘƎŜǎǘŜƭŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜ όΨŘŜŦŜƴŘ-in-plaŎŜΩύΣ Řŀƴ ǿŜƭ ŘƻƻǊ ƻƴƳƛŘŘŜƭƭƛƧƪŜ ŜǾŀ-

cuatie. In geval van onmiddellijke evacuatie wordt horizontale evacuatie als basisscenario aangenomen, 

gezien ervan moet worden uitgegaan dat een aanzienlijk aantal bewoners niet zelfredzaam is.  

Een veilige evacuatie wordt enkel bekomen indien de voor vluchten beschikbare tijd (ASET: Available 

Safe Egress Time) groter is dan de voor vluchten benodigde tijd (RSET: Required Safe Egress Time), 

waarbij: 

¶ de ASET afhangt van de mate waarin het vluchten door de rookcondities gehinderd wordt. 

De ASET wordt bepaald op basis van de resultaten van de praktijktesten en de bijkomende 

CFD-simulaties;  

¶ de RSET afhangt van meerdere factoren, waaronder de lay-out van het gebouw (aantal en 

locaties van uitgangen; configuratie van de kamersΣΧύ Ŝƴ ȊƛƧƴ ƎŜōǊǳƛƪŜǊǎ όȊŜƭŦǊŜŘȊŀŀƳ ƻŦ 

niet-ȊŜƭŦǊŜŘȊŀŀƳΣ ƻǳŘŜǊŜƴΣΧύΦ Bovendien is - in het geval van niet-zelfredzame gebruikers - 

het aantal personen dat kan assisteren bij de evacuatie eveneens een belangrijke parameter 

bij de bepaling van de RSET. 

2 Veiligheidsniveau in ouderenvoorzieningen (3) 

2.1 Gebruikersgroep 

In (3) werd uitgegaan van niet-zelfredzame oudere bewoners. Er werd dus geen opdeling gemaakt 

tussen zelfredzame en niet-zelfredzame bewoners aangezien de samenstelling van de bewonersgroep 

in een ouderenvoorziening geen vast gegeven is.  

Alhoewel de scope van (3) zich in eerste instantie richtte op de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen, 

kunnen de resultaten van de studie ook toegepast worden op voorzieningen met soortgelijke 
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configuraties waarbij de graad van bescherming kan beoordeeld worden op basis van onderstaande 

criteria: 

¶ type bewoners: zelfredzaam of niet-zelfredzaam; 

¶ aantal personeelsleden ter beschikking voor een eventuele evacuatie; 

¶ dag- of nachtbezetting; 

¶ mentale en fysieke conditie van de bewoners; 

¶ hoeveelheid brandlast in de deelcompartimenten; 

¶ inplanting en indeling van de deelcompartimenten. 

2.2 Evacuatiestrategie 

De evacuatie kan op twee manieren gebeuren:  

¶ Onmiddellijke horizontale evacuatie: 

De evacuatie begint onmiddellijk van zodra het brandalarm geactiveerd wordt en houdt in dat 

de bewoners in eerste instantie geëvacueerd worden tot een veilige locatie en dit op dezelfde 

verdieping. Er wordt tijdens de studie aangenomen dat eventuele verticale evacuatie kan 

gebeuren in een beveiligde omgeving waarbij de bewoners niet blootgesteld worden aan de 

gevolgen van een brand. De verticale evacuatie wordt dus niet opgenomen worden bij de 

bepaling van de RSET. 

¶ ¦ƛǘƎŜǎǘŜƭŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜ όΨŘŜŦŜƴŘ ƛƴ ǇƭŀŎŜΩύΥ 

Wanneer het brandalarm geactiveerd wordt, blijft de bewoner in de kamer, waar deze niet 

blootgesteld wordt aan de gevolgen van de brand. De bewoner wacht op het personeel en/of 

de brandweer die de evacuatie op een later tijdstip uitvoeren, m.a.w. de evacuatie begint 

slechts van zodra de omstandigheden tijdens de evacuatie niet meer kritisch zijn voor de 

bewoner. 

2.3 Criteria ter bepaling van het veiligheidsniveau 

De meeste dodelijke slachtoffers zijn te wijten aan een (kortstondige of langdurige) blootstelling aan 

rook, eerder dan direct vlamcontact of straling van de brand. Hieruit resulteert dat rook de meest 

bepalende factor is die een invloed heeft op de evacuerende personen en hun vluchtgedrag, zoals bv. 

vluchtvaardigheid, blootstellingsduur (kortstondig of langdurig), zichtbaarheid, paniek (irrationeel 

gedrag), loopsnelheid, doorstroomcapaciteit en uitgangkeuze.  

Bij het bepalen van de voor vluchten beschikbare tijd (ASET: Available Safe Egress Time) werd door de 

stuurgroep beslist om elke blootstelling aan rook te vermijden aangezien niet duidelijk kan bepaald 

worden in welke mate de invloed van rook (toxiciteit, oogirritatie, panische angst, ...) wel aanvaardbaar 

is voor ouderen. De verminderde zichtbaarheid en de temperatuur van de rook worden aldus niet in 

beschouwing genomen bij het bepalen van de ASET. 

De criteria van het veiligheidsniveau worden bepaald in functie van de twee evacuatiestrategieën: 

¶ Onmiddellijke horizontale evacuatie uit de kamer (via de evacuatiewegen): Al dan niet met 

behulp van het aanwezige personeel worden de bewoners uit hun kamer geëvacueerd naar 
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een veilige locatie. Afhankelijk van de aanwezigheid van rook in de evacuatieweg kan al dan 

niet gesproken worden van een veilige evacuatie (= criterium voor het bepalen van de ASET). 

¶ ΨŘŜŦŜƴŘ ƛƴ ǇƭŀŎŜΩ όŘŜ ōŜǿƻƴŜǊ ōƭƛƧŦǘ ƛƴ ŘŜ ƪŀƳŜǊύΥ 5Ŝ ōŜǿƻƴŜǊǎ ōƭƛƧǾŜƴ ƛƴ Ƙǳƴ ƪŀƳŜǊ όŘƛŜ 

afgesloten is) en wachten op het personeel en/of de brandweer die de evacuatie op een 

later tijdstip uitvoeren. Er wordt dus verondersteld dat de bewoners in hun kamer blijven 

totdat een evacuatie door een Ψrookvrije evacuatiewegΩ mogelijk is. ώIŜǘ ōŜƎǊƛǇ ΨǊƻƻƪǾǊƛƧŜ 

evacuatieweg wordt gedefinieerd in conclusies van paragraaf 3.3.] Afhankelijk van de 

aanwezigheid van rook in de kamer kan al dan niet gesproken worden van een veilige 

evacuatie (= criterium voor het bepalen van de ASET). 

3 Veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruikersgroepen 

3.1 Gebruikersgroep 

In tegenstelling tot (3), waarbij enkel ouderen tot de gebruikersgroep behoorden, zullen in deze studie 

verschillende gebruikersgroepen behandeld worden.  

In het document (5), dat de behoefteanalyse weergeeft in de context van het beoordelingskader voor 

de brandveiligheid in de zorgsector, worden de gebruikers als volgt onderverdeeld: 

¶ .ŀōȅΩǎ 

¶ Kleuters en kinderen 

¶ Adolescenten (gesloten, halfopen of open instelling) 

¶ Volwassenen 

¶ Ouderen 

¶ Personen met mentale handicap 

¶ Personen met een fysieke beperking 

Dergelijke indeling is vooral gebaseerd op de fysische en psychische verschillen tussen de verschillende 

gebruikers. In het kader van de evacuatie, is het echter beter om de gebruikersgroepen in te delen in 

3 types zoals reeds aangewend in de basisnormen (KB van 07/07/1994 en latere wijzigingen) en de norm 

omtrent scholen (i.e. NBN S 21-204-2): 

¶ Type 1: niet-zelfredzaam 

¶ Type 2: zelfredzaam - slapend 

¶ Type 3: zelfredzaam - wakend 

De hierboven beschreven indeling van gebruikerǎƎǊƻŜǇŜƴ ƪŀƴ ƛƳƳŜǊǎ ǎǘŜŜŘǎ ƻƳƎŜȊŜǘ ƛƴ ŜŜƴ άǘȅǇŜέ 

gebruiker. 
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Toelichting: 

Er dient op gewezen te worden dat er voor Type 1 (niet-zelfredzaam) nog subcategorieën bestaan, zoals 

hieronder weergegeven (niet-exhaustieve lijst): 

¶ mobiel/niet-ƳƻōƛŜƭ όōǾΦ ǊƻƭǎǘƻŜƭΣ ōŜŘΣΧύΤ 

¶ ƳŜƴǘŀƭŜ ǘƻŜǎǘŀƴŘ όōǾΦ ƛŜƳŀƴŘ ŘƛŜ άōƭƻƪƪŜŜǊǘέ Ŝƴ ŀƭŘǳǎ ƳƻŜƛƭƛƧƪ ǘŜ ǾŜǊǇƭŀŀǘǎŜƴ ƛǎύΤ 

¶ verblijf met vrijheidsbeperking (bv. gevangenen). 

Het al dan niet mobiel zijn, kan/zal een invloed hebben op de evacuatiestrategie, waardoor het 

interessant is om dit mee op te nemen bij de uitwerking van de evacuatiestrategieën.  

Indien een gebruiker niet zou meewerken tijdens de evacuatie (bv. door weerspannigheid) kan/zal dit 

niet enkel ook een invloed hebben op de duurtijd van de evacuatie, maar eveneens op de hoeveelheid 

personeel die hierbij dient te assisteren. Dergelijke situatie dient echter geval per geval bekeken te 

worden en zal om die reden geen deel uitmaken van deze studie. 

De 3 types gebruikers worden schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 2 Type gebruiker: Overzicht (7). 

Of een gebruiker beschouwd wordt als zelfredzaam of niet-zelfredzaam, wordt bepaald aan de hand van 

onderstaand organigram: 
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Figuur 3 Type gebruiker: Zelfredzaam of niet-zelfredzaam (7). 

Of een gebruiker beschouwd wordt als wakend of slapend, wordt bepaald aan de hand van onderstaand 

organigram: 

 

Figuur 4 Type gebruiker: Wakend of slapend (7). 

 
In deze studie worden in eerste instantie de niet-zelfredzame gebruikers beschouwd, i.e. type 1 

ƎŜōǊǳƛƪŜǊΦ 9Ǌ ƪŀƴ ƛƳƳŜǊǎ ŀŀƴƎŜƴƻƳŜƴ Řŀǘ ƘŜǘ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƴƛǾŜŀǳ ǾƻƻǊ ŘŜǊƎŜƭƛƧƪ ǘȅǇŜ ƎŜōǊǳƛƪŜǊ ŀƭǎ άǿƻǊǎǘ 

ŎŀǎŜέ ƪŀƴ ƎŜƭŘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ǘǿŜŜ ŀƴŘŜǊŜ ǘȅǇŜǎ ƎŜōǊǳƛƪŜǊ, wat betreft overlevings- en vluchtmogelijkheid 

in geval van brand. 
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Er wordt opgemerkt dat in (4) ƳŜƭŘƛƴƎ ǿƻǊŘǘ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘǊƛŜ ƎǊƻŜǇŜƴ Ǿŀƴ ƎŜōǊǳƛƪŜǊǎ όΨōŜǿƻƴŜǊǎΩ ƛƴ 

(4)): 

- 9Ŝƴ ΨŀƭƎŜƳŜƴŜΩ ǇƻǇǳƭŀǘƛŜ όƳŜǘ ΨƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ƪǿŜǘǎōŀŀǊƘŜƛŘΩ ōƛƧ ōǊŀƴŘύΤ 

- 9Ŝƴ ΨƪǿŜǘǎōŀǊŜΩ ǇƻǇǳƭŀǘƛŜΤ 

- 9Ŝƴ ΨȊeer kwetsbŀǊŜΩ ǇƻǇǳƭŀǘƛŜΦ 

Deze onderverdeling wordt in de studie (4) gebruikt om een onderscheid te maken bij de bepaling van 

toelaatbare grenswaarden (zie paragraaf 3.3). Zoals in paragraaf 3.3 wordt uitgelegd, zal deze aanpak 

niet worden gevolgd in de huidige studie.  

3.2 Evacuatiestrategie 

Net zoals in (3) (zie § 2.2) wordt in deze studie uitgegaan van ofwel een onmiddellijke horizontale 

ŜǾŀŎǳŀǘƛŜΣ ƻŦǿŜƭ ŜŜƴ ΨŘŜŦŜƴŘ ƛƴ ǇƭŀŎŜΩΦ ±erticale evacuatie wordt niet in beschouwing genomen, ervan 

uitgaande dat de verticale evacuatie in veilige omstandigheden kan gebeuren (bv. in een 

gecompartimenteerd rookvrij trappenhuis). Hierdoor kan het beoordelingskader toegepast worden 

voor elk type gebouw (i.e. laag, middelhoog of hoog gebouw).  

Het spreekt voor zich dat dergelijke horizontale evacuatie enkel mogelijk is voor zover er voldoende 

ΨǾŜƛƭƛƎŜΩ ǊǳƛƳǘŜ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ǿƻǊŘǘ ƻǇ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǾŜǊŘƛŜǇƛƴƎΣ Ŝƴ Řƛǘ ōǳƛǘŜƴ ƘŜǘ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘ ǿŀŀǊ ŘŜ 

brandhaard zich bevindt. 

Ook in onderhavige studie worden de criteria van het veiligheidsniveau in functie van de twee evacuatie-

strategieën bepaald: 

¶ Onmiddellijke horizontale evacuatie uit de kamer (via de evacuatiewegen): Al dan niet met 

behulp van het aanwezige personeel worden de bewoners uit hun kamer geëvacueerd naar 

een veilige locatie. Afhankelijk van de aanwezigheid van rook in de evacuatieweg kan al dan 

niet gesproken worden van een veilige evacuatie (= criterium voor het bepalen van de ASET). 

¶ ΨDefend in placŜΩ όŘŜ ōŜǿƻƴŜǊ ōƭƛƧŦǘ ƛƴ ŘŜ ƪŀƳŜǊύΥ 5Ŝ ōŜǿƻƴŜǊǎ ōƭƛƧǾŜƴ ƛƴ Ƙǳƴ ƪŀƳŜǊ όŘƛŜ 

afgesloten is) en wachten op het personeel en/of de brandweer die de evacuatie op een 

later tijdstip uitvoeren. Er wordt dus verondersteld dat de bewoners in hun kamer blijven 

totdat een evacuatie door een Ψrookvrije evacuatiewegΩ mogelijk is. ώIŜǘ ōŜƎǊƛǇ Ψrookvrije 

ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿŜƎΩ ǿƻǊŘǘ ƎŜŘŜŦƛƴƛŜŜǊŘ ƛƴ ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǎƛŜǎ Ǿŀƴ ǇŀǊŀƎǊŀŀŦ оΦоΦϐ Afhankelijk van de 

aanwezigheid van rook in de kamer kan al dan niet gesproken worden van een veilige 

evacuatie (= criterium voor het bepalen van de ASET). 

3.3 Criteria ter bepaling van het veiligheidsniveau 

Bij een prescriptieve wetgeving, zoals in Vlaanderen, is het niet (altijd) mogelijk om te achterhalen op 

welke criteria de prestatie-eisen gebaseerd zijn (zodat aan de functionele eisen voldaan wordt), terwijl 

bij een performantiële wetgeving het niet altijd duidelijk is hoe een gelijkwaardige graad van 

bescherming kan aangetoond worden. In dit laatste geval zijn er echter wel criteria opgesteld die kunnen 

άŀŦƎŜǘƻŜǘǎǘέ ǿƻǊŘŜƴ ƻƳ ŜŜƴ ƎŜƭƛƧƪǿŀŀǊŘƛƎŜ ƎǊŀŀŘ Ǿŀƴ ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎ ŀŀƴ te tonen en aldus een veilige 

evacuatie te garanderen. 

In de Nederlandse IFV-studie (Rookverspreiding inpandige gebouwen ς brand in kamer) (4) werd gebruik 

gemaakt van dergelijke criteria teneinde na te gaan of het veiligheidsniveau behaald werd. In een tabel 



Bepaling van het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruikersgroepen 

37 

werden in (4) verschillende grenswaarden vastgelegd in functie van het type gebruiker, met name: 

algemeen, kwetsbaar en zeer kwetsbaar. Op basis van feedback van de stuurgroep wordt een dergelijke 

tabel hier niet aangewend, omwille van de volgende redenen: 

¶ Het is zeer moeilijk om de hierboven beschreven grenswaarden te valideren op (types) 

personen. 

¶ Het is zeer moeilijk om de samenstelling van de rook te voorspellen (in CFD-simulaties). 

In tegenstelling tot (3), wordt op basis van feedback van de stuurgroep bepaald dat het vermijden van 

elke blootstelling een te streng criterium is. Blootstelling aan rook dient wel zo veel mogelijk vermeden 

te worden, m.a.w., ŜŜƴ ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ŀŀƴ Ǌƻƻƪ kan worden toegestaan, zoals hieronder 

beschreven. 

Een gebruiker kan onder meer op de volgende manieren aan rook blootgesteld worden, mede afhanke-

lijk van de aanwezige installaties en de evacuatiestrategie: 

¶ Rooklaag die opbouwt vanaf het plafond, hetzij in de evacuatieweg (onmiddellijke 

evacuatie), hetzij in de kamer (defend-in-place); 

¶ Rook dichter bij de vloer (bv. smeulbrand, of na activatie van een automatisch blussysteem 

en/of rookbeheersingssysteem), hetzij in de evacuatieweg (onmiddellijke evacuatie), hetzij 

in de kamer (defend-in-place). 

Bovendien dient er ook rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van irriterende 

en/of verstikkende gassen in de ruimte. Deze zijn immers niet enkel van toepassing op de gebruiker zelf, 

maar eveneens op het assisterend personeel en de brandweer. Dergelijke gassen zijn bovendien niet 

altijd zichtbaar. 

Conclusie: 

Op basis van bovenstaande heeft de stuuǊƎǊƻŜǇ ōŜǎƭƛǎǘ ƻƳ άōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎέ ǘŜ ŘŜŦƛƴƛšǊŜƴ ŀƭǎ 

volgt: 

¶ De beperkte blootstelling is enkel van toepassing op zichtbare rook. 

¶ Fysiek contact van het hoofd met de rook is niet toegestaan. Een rookvrije hoogte van 

minimaal 2.1 m wordt daarom vastgelegd.  

Een ΨǊƻƻƪǾǊƛƧŜ evacuatiewegΩ wordt gedefinieerd als een evacuatieweg met maximaal dergelijke 

ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜΦ 

4 Conclusies 

In dit hoofdstuk werd de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

O1. Wat is het gewenste veiligheidsniveau in zorggebouwen voor verschillende gebruiksgroepen?  

De criteria van het veiligheidsniveau werden in functie van de twee evacuatiestrategieën bepaald: 

¶ Onmiddellijke horizontale evacuatie uit de kamer (via de evacuatiewegen): Al dan niet met 

behulp van het aanwezige personeel worden de bewoners uit hun kamer geëvacueerd naar 

een veilige locatie. Afhankelijk van de aanwezigheid van rook in de evacuatieweg kan al dan 

niet gesproken worden van een veilige evacuatie. 
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¶ Ψ5ŜŦŜƴŘ ƛƴ ǇƭŀŎŜΩ όŘŜ ōŜǿƻƴŜǊ ōƭƛƧŦǘ ƛn de kamer): De bewoners blijven in hun kamer (die 

afgesloten is) en wachten op het personeel en/of de brandweer die de evacuatie op een 

later tijdstip uitvoeren. Er wordt dus verondersteld dat de bewoners in hun kamer blijven 

totdat een evacuatie door een ΨrookvrijŜΩ evacuatieweg mogelijk is. Afhankelijk van de 

aanwezigheid van rook in de kamer kan al dan niet gesproken worden van een veilige 

evacuatie. 

Het vermijden van elke blootstelling aan rook wordt als een te streng criterium ervaren. Blootstelling 

aŀƴ Ǌƻƻƪ ŘƛŜƴǘ ǿŜƭ Ȋƻ ǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǾŜǊƳŜŘŜƴ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴΣ ƳΦŀΦǿΦΣ ŜŜƴ ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ŀŀƴ Ǌƻƻƪ 

kan worden toegestaan, te definiëren als volgt: 

¶ De beperkte blootstelling is enkel van toepassing op zichtbare rook. 

¶ Fysiek contact van het hoofd met de rook is niet toegestaan. Een rookvrije hoogte van 

minimaal 2.1 m wordt daarom vastgelegd. 

9Ŝƴ ΨǊƻƻƪǾǊƛƧŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿŜƎΩ ǿƻǊŘǘ ƎŜŘŜŦƛƴƛŜŜǊŘ ŀƭǎ ŜŜƴ ŜǾŀŎǳŀǘƛeweg met maximaal dergelijke 

ΨōŜǇŜǊƪǘŜ ōƭƻƻǘǎǘŜƭƭƛƴƎΩ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜΦ 

In combinatie met de analyse van de berekeningen, zoals voorgesteld in de volgende hoofdstukken, zal 

dit leiden tot het opstellen van een overzicht van mogelijke brandbeveiligingsmaatregelen, afhankelijk 

van de gekozen evacuatiestrategie.  
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Hoofdstuk 3   

Bepaling van representatieve configuraties voor de opmaak van een 

beoordelingskader voor de brandveiligheid in zorggebouwen  

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op onderzoeksvraag O2: Wat is een set van represen-

tatieve configuraties als basis voor de structuur van een beoordelingskader voor de brandveiligheid in 

zorggebouwen? 

Als startpunt zijn de configuraties gekozen van (3), alsook de configuratie waarin de grootschalige 

brandproeven zijn uitgevoerd in het kader van VIPA project 2019/64 (1). Deze configuraties laten toe 

om in te schatten hoe goed de overeenkomsten zijn tussen resultaten van CFD-berekeningen en 

meetgegevens uit de brandproeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de CFD-berekeningen enkel 

kwalitatief te interpreteren zijn. Er is geen uitgebreid onderzoek gebeurd naar de gevoeligheid van de 

resultaten aan de verschillende instellingen (in het bijzonder het rekenrooster of de instellingen van de 

ventilatoren). Desalniettemin geeft de vergelijkende studie van de resultaten van de CFD-berekeningen 

met de meetresultaten van (1) aan dat er vertrouwen kan worden gesteld in de betrouwbaarheid van 

de CFD-resultaten. De instellingen van de CFD-berekeningen mogen evenwel niet worden geïnterpre-

ǘŜŜǊŘ ŀƭǎ ΨōŜǎǘ ǇǊŀŎǘƛŎŜΩ ƛƴǎǘŜƭƭƛƴƎŜƴ ǾƻƻǊ ƻƴǘǿŜǊǇōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘΦ 

Hieruit vertrekkend zijn vanuit de stuurgroep configuraties voorgesteld als prioritair en representatief 

in het kader van de opmaak van een beoordelingskader voor de brandveiligheid in zorggebouwen, zoals 

uitgelegd in paragraaf 2. 

Bovendien dient de studie van (4) als inspiratiebron. In die studie was de configuratie die van een gang, 

met aan weerszijden kamers. Dit is nog steeds een vaak voorkomende configuratie in de praktijk. 

Daarom wordt ook deze beschouwd als basisconfiguratie, prioritair en representatief in het kader van 

de opmaak van een beoordelingskader voor de brandveiligheid in zorggebouwen. 

2 Bepaling van de representatieve configuraties 

2.1 Configuraties gebaseerd op (1) 

Lƴ ŜŜǊǎǘŜ ƛƴǎǘŀƴǘƛŜ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ōǊŀƴŘǇǊƻŜǾŜƴ Ǿŀƴ (1) beschouwd, om de resultaten van 

de CFD-berekeningen te vergelijken met experimentele meetgegevens. Zoals getoond in Figuur 5 zijn de 

configuraties gebaseerd op ene gemeenschappelijke ruimte van ongeveer 100 m2, waarmee twee 

kamers rechtstreeks verbonden zijn via enkele deuren. Eén kamer heeft een rookwerende deur, terwijl 

de andere kamer van een brandwerende deur is voorzien. Er zijn ook twee evacuatiegangen, met aan 

het einde van één van die gangen een bijkomende kamer (zonder deur). Aan het einde van de 

evacuatiegangen zit een deur (een enkelvoudige en een dubbele). Alle kamers hebben dezelfde 

oppervlakte (6 m x 4 m). De plafondhoogte is overal 2.5 m. Een gedetailleerde beschrijving kan worden 

gevonden in (1).  
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Figuur 5 Configuratie voor de CFD-simulaties gebaseerd op (1). 

Als vervolg op de eerdere studie (3) was het hoofddoel van de grootschalige experimentele campagne 

om de invloed en doeltreffendheid van verschillende brandbeveiligingsmaatregelen te onderzoeken, in 

het bijzonder:  

¶ Deuren: brandwerend versus rookwerend (enkele deur), 

¶ Rookextractiesysteem (RWA): constante volumedebieten (medium en hoog), alsook 

drukafhankelijke volumedebieten, 

¶ Brandscherm: volledig of gedeeltelijk (tot op een hoogte van 0.9 m) neergelaten, 

¶ Automatisch blussysteem. 

Dit heeft geleid tot 5 verschillende grootschalige brandproeven, zoals getoond in Figuur 6:  

a) Test 1: enkel brandwerende en rookwerende deur, 

b) Test 2: RWA met constant volumedebiet en brandscherm neergelaten tot een hoogte van 0.9 

m t.o.v. de vloer, 

c) Test 3: RWA met constant volumedebiet en brandscherm neergelaten tot op de vloer, 

d) Test 4: RWA met drukafhankelijk, volumedebiet 

e) Test 5: RWA gecombineerd met sprinklers. 

Voor een volledige beschrijving van de brandproeven wordt verwezen naar (1). 
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a) Test 1 

 

b) Test 2 

 

c) Test 3 

 

d) Test 4 

 

e) Test 5 

 
Figuur 6 Schematische voorstellingen van de verschillende configuraties van de brandproeven in 

(1). 

Als brandscenario werd een tweepersoonszetel gekozen (lengte x breedte x hoogte: 180 cm x 88 cm x 

66 cm), in de gemeenschappelijke ruimte geplaatst. De zetel bestaat uit een houten frame, vulling van 

polyetherschuim, stalen veren en een polyester bedekking. Het warmtevermogen (HRR: heat release 

rate) werd opgemeten in een aparte brandproef, m.b.v. calorimetrie onder een kap. Het meetresultaat 

(1) wordt getoond in Figuur 7, die ook de resultaten van een eerdere studie (3) bevat, evenals enkele 

typische h t2 ōǊŀƴŘŜƴ όάǎƭƻǿέΣ άƳŜŘƛǳƳέ Ŝƴ άŦŀǎǘέύΦ Lƴ ōŜƛŘŜ ƎŜƴƻŜƳŘŜ ǎǘǳŘƛŜǎ ǾŜǊǘƻƴŜƴ ŘŜ ȊŜǘŜƭǎ ŜŜƴ 

ƎŜƭƛƧƪŀŀǊŘƛƎ ōǊŀƴŘƎŜŘǊŀƎΣ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ƴŀǳǿ ŀŀƴǎƭǳƛǘŜƴŘ ōƛƧ ŜŜƴ ΨƳŜŘƛǳƳΩ th2 brand, met een piekvermogen 

van ongeveer 800 kW. Deze opgemeten HRR-waarden dienen als basis voor de CFD-berekeningen. In de 

brandproeven zal het verloop van de HRR echter anders zijn dan opgemeten onder de kap, omwille van 

de volgende redenen:  

1. Verschil in aanwezigheid van zuurstof: bij gebrek aan zuurstof kan de brand ondergeventileerd 

worden, terwijl er bij de proef onder de kap altijd voldoende zuurstof aanwezig is. In geval van 


















































































































































































































































































